
POLIAMBULATORIO

315 315

315

315

25
0

31
5

31
5

31
5

25
0

250

250

250

25
0

25
0

250250250
200125

200

200

200

200

200

125

125

125

110

110

110

110

110

200

OUT NUOVA
STRUTTURA

VECCHIA TUBAZIO
NE FOGNARIA D

A D
EMOLIR

E

80X80

80X80

80X80

60X60

60X60

60X60

60X60

60X6060X60

POZZETTO
STRADALE

raccordo
ispezione

raccordo
ispezione

raccordo
ispezione

raccordo
ispezione

raccordo
ispezione

raccordo
ispezione

raccordo
ispezione

0 5 10
1 2 3 4 6 7 8 9

PIANTA IMPIANTI
FOGNARI

METRI

25
0

raccordo
ispezione

60X60
in opera

POLIAMBULATORIO

315 315

315

315

25
0

31
5

31
5

31
5

25
0

250

250

250

25
0

25
0

250250250
200125

200

200

200

200

200

200

125

125

125

110

110

110

110

110

200

OUT NUOVA
STRUTTURA

VECCHIA TUBAZIO
NE FOGNARIA D

A D
EMOLIR

E

POZZETTO
STRADALE

raccordo
ispezione

raccordo
ispezione

raccordo
ispezione

raccordo
ispezione

raccordo
ispezione

raccordo
ispezione

60X60

60X60

60X60

60X60

60X6060X60

40X40

40X40

40X40

40X40

40X40

dissabbiatore

disoliatore

vasca di raccolta, filtrazione,
trattamento e pompaggio
acque di recupero

pozzetto
analisiTRATT. ACQUE PIOVANE

discendente
pluviale

discendente
pluviale

discendente
pluviale

discendente
pluviale

discendente
pluviale

discendente
pluviale

DISCENDENTE
DN200

DISCENDENTE
DN200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

SCARICO IN
FOGNATURA

PEHD Ø40

PE
H

D
 Ø

40

PEHD Ø40

PE
H

D
 Ø

40
PE

H
D

 Ø
40

PE
H

D
 Ø

40
PE

H
D

 Ø
40

predisposiz.
irrigazione

predisposiz.
irrigazione

predisposiz.
irrigazione

predisposiz.
irrigazione

predisposiz.
irrigazione

predisposizione
scarico in caditoia
stradale esistente

stazione

200 200

200

0 5 10
1 2 3 4 6 7 8 9

PIANTA IMPIANTI
ACQUE METEORICHE

METRI

POLIAMBULATORIO

250

250

25
0

25
0200

VECCHIA TUBAZIO
NE FOGNARIA D

A D
EMOLIR

E

POZZETTO
STRADALE

200

200

PE
H

D
 Ø

40

predisposizione
scarico in caditoia
stradale esistente

stazione
-0,40

pavimento struttura
esistente
-0,00

caditoia
-0,59

superficie acqua
-1,27

fondo fognatura
-0,88

terreno
+0,04

terreno
-0,34

caldana
-0,10

pozzetto
-0,29

palo luce
-0,35

terreno
-0,44

terreno
-0,48

terreno
-0,46

terreno
-0,46

terreno
-0,50

rampa
-0,66

rampa
-1,89

fondo fognatura -0,88
scavo dal terreno -1,04

fondo fognatura -0,97
scavo dal terreno -1,17

fondo fognatura -1,09
scavo dal terreno -0,89

fondo fognatura -1,16
scavo dal terreno -0,86

fondo fognatura -1.28
scavo dal terreno -1,03

fondo fognatura -0,80
scavo dal terreno -0,95

fondo fognatura -1,42
scavo dal terreno -1,13

fondo fognatura -1,58
scavo dal terreno -1,25

fondo fognatura -1,70
scavo dal terreno -1,39

fondo fognatura -1,86
scavo dal terreno -1,55

fondo fognatura -1,95
scavo dal terreno -1,60

fondo fognatura -2,64
scavo dal terreno -0,90

fondo fognatura secondo pendenza
scavo dal terreno -0,90

fondo fognatura -1,95
scavo dal terreno -1,75

fondo acque bianche -0,60
scavo dal terreno -0,75

fondo acque bianche -0,75
scavo dal terreno -0,72

fondo acque bianche -0,80
scavo dal terreno -0,74

fondo acque bianche -0,74
scavo dal terreno -0,92

fondo acque bianche -0,60
scavo dal terreno -0,77

fondo fognatura secondo pendenza
scavo dal terreno -0,90

SU RAMPA CARRABILE
area di scavo = 50,10 mq
profond. media = 0,90 m
volume scavo = 45,1 mc
vol.smaltimento = 63,1 mc

SU TERRENO COMPATTO
area di scavo = 64,8 mq
profond. media = 1,32 m
volume scavo = 85,5 mc
vol.smaltimento = 119,7 mc

SU PASSELLA CEMENTATA
area di scavo = 43,7 mq
profond. media = 1,02 m
volume scavo = 44,6 mc
vol.smaltimento = 62,4 mc

SU TERRENO COMPATTO
area di scavo = 24,1mq
profond. media = 0,99 m
volume scavo = 23,9 mc
vol.smaltimento = 33,4 mc

SU TERRENO COMPATTO
area di scavo = 19,5mq
profond. media = 1,75 m
volume scavo = 34,1 mc
vol.smaltimento = 47,8 mcfondo acque bianche -0,98

scavo dal terreno -0,79
SU TERRENO COMPATTO
area di scavo = 18,6mq
profond. media = 0,74 m
volume scavo = 13,8 mc
vol.smaltimento = 19,3 mc

SU TERRENO COMPATTO
area di scavo = 13,8mq
profond. media = 0,77 m
volume scavo = 10,6 mc
vol.smaltimento = 14,9 mc

SU PASSERELLA CEMENTATA
area di scavo = 8,6mq
profond. media = 0,77 m
volume scavo = 6,6 mc
vol.smaltimento = 9,3 mc

SU PARCHEGGIO CEMENTATO
area di scavo = 4,3 mq
profond. media = 0,86 m
volume scavo = 3,7 mc
vol.smaltimento = 5,2 mc

SU TERRENO COMPATTO
area di scavo = 2,3 mq
profond. media = 0,76 m
volume scavo = 1,7 mc
vol.smaltimento = 2,4 mc

SU TERRENO COMPATTO
area di scavo = 31,0mq
profond. media = 0,65 m
volume scavo = 20,1 mc
vol.smaltimento = 28,2 mc
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Ing. Marta Moro

Via Amerigo Demurtas n.1
08100 Nuoro

Tel. 0784 240237
P.IVA 01620480911

SOCIETÀ CONSORZIATE:

CO-DIRETTORE LAVORI
Arch. Valter Macchi

CSE:
Arch. Sabina Brinati

DIRETTORE DI CANTIERE
Geom. Giuseppe Putzu

DIRETTORE LAVORI OPERATIVO:
Arch. Vittorio Petrucci

RTI AGGIUDIACATARIA DEI SERVIZI TECNICI PFTE, DL, CSE:

MANDATARIA:
Engi.S - Engineering Services srl

MANDANTI
European Engineering - Consorzio Stabile di Ingegneria

Dr. Geologo Franchi Sandro

ENTE APPALTANTE:
SOGGETTO ATTUATORE
ASL Nuoro

SOCIETA' CONSORZIATE ESECUTRICE
IMPRESA AGGIUDICATARIA APPALTO INTEGRATO:
CODEX s.c.
via Cloanto n.5 in Roma
RESP. PER LA REGIONE SARDEGNA

  Geom.Francesco Pruneddu

PROGETTO ESECUTIVO:
Studio Area s.r.l. società di ingegneria
via Capo d'Africa, n.57 00184 Roma (RM)
RESP. DELL'INTEGRAZIONE DELLE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

  Arch.Francesco Ferrari

SCALA:
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CODIFICA: FORMATO:

TITOLO:
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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.344 DEL 31/07/2025

SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI (DL), COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) -
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) AFFIDATI MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO
CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 - OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.10 -- S.03 - IA.02 - IA.04) PER
LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ,

CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI

Realizzazione di un nuovo plesso contiguo e in ampliamento all’attuale
poliambulatorio della ASL n.3 di Nuoro da adibire a casa della comunità di Macomer (NU),di tipo Hub.

CIG A01339217A   -  CUP:  B88I22000560006
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